SGS Polska SQ. Z 0.0.
Laboratorium Srodowiskowe

43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/64401/06/2019
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Pszczyna 2019-06-21

Zleceniodawca

ID: 23302

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Michatowie

ul. Sienkiewicza 21A
16-050 Michatowo

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2018-12-07 nr MOSIiR.23.10.04.2018DG, numer systemowy: 19000763

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
015431/06/2019 MOSIR w Michatowie Woda na ptywalni
Basen rekreacyjny
e Dane zwigzane z pobieraniem probek
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
015431/06/2019 2019-06-07, godz.10:07 Przedstawiciel Laboratorium KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN I1SO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

2019-06-07, godz.15:20 2019-06-07 2019-06-19
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit.

01248 Warsz_awa, ul. Jana Kazimierza 3
i#: 5860005608
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specjalista ds. projektow srodowiskowych

43-200, Cieszynska 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35

37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)
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M Ter B Esy Wyniki badan Niepewnosé 8 E g Dopuszc'za-lne
Oznaczany parametr Jednostka b rozszerzONa :%_c“ § warfo.sc! (NDS)
015431/06/2019 = E 5 wskaznikow
Chlor wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A) 0,73 +0,15 TE | KM 0,7-1,0%
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6,8 +0,2 TE| KM | 6,5-7,6 /165,)5-7,8 14,
Chlor zwigzany mg/l KJ-1-5.7-27 (A) 0,26 +0,08 TE | KM <039
Potencjat redox (oksydoredukcyjny) mV KJ-1-5.7-49 (A) 745 +30 TE | KM 700/72%7)50/770
przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCI
Potencjat redox (wzgledem mV KJ-I-5.7-49 (A) 955 +30 TE | KM -
standardowe;j elektrody
odniesienia)
Metnosc NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) <0,10 - PS | KM <0,5
Utlenialno$¢ z KMnO, (Indeks mg/I PN-EN ISO 8467:2001 (A) 0,61 +0,13 PS | KM <4922
nadmanganianowy)
Ogdlna liczba mikroorganizmoéw w jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) 3 1-8 Dz | BS 0- 13())(;12) 21
temperaturze 36C+2C, 44+4h
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml KJ-1-5.4-64M (A) 0 - Dz | BS 0221
Legionella sp.- obecnosc i liczba jtk/100ml PN-EN ISO 11731-2:2008 (A) 0 - Dz | BS 0221
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - DZ | BS 022
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na

ptywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny.

14.13) 14 - kryteria dla wody stodkiej

, 15 - kryteria dla wody stonej

4 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki
basenowej kapigcymi sie mozliwie krotkotrwate podwyzszone stezenia chloru wolnego do warto$ci nie wiekszej niz 3 mg/l.

9 =2 Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie
doprowadzanej do ptywalni

2 z: Probke wody do badan nalezy pobiera¢ z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odlegtosci od wylotu dyszy.
Nie dotyczy ptywalni odkrytych.

6 Dazac do utrzymania jak najnizszej wartosci

2 =1 Probke wody do badan nalezy pobiera¢ z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odlegtosci od wylotu dyszy.

2) 21

Prébke wody do badan nalez pobiera¢ z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odlegtosci od wylotu dyszy.
13 Potencjat redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3.5 M KCI warto$¢ min.
- przy 6,5 <=pH<=7,3 dla wody stodkiej 750 [mV]; dla wody stonej: 700 [mV];

- przy 7,3 <pH<=7,6 dla wody stodkiej 770 [mV];

- przy 7,3 <pH<=7,8 dla wody stonej 720 [mV];

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN ISO 19458:2007 (A) Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 23.03.2018

KJ-1-5.4-64M Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 25.02.2015
KJ-I-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016
KJ-I1-5.7-49 Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 23.03.2018
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Objasnienia:
A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; DZ - Dziatdowo
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$¢ rozszerzong. Wspoétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos$¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowat:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
KM - mgr inz. Marcin Kus$ - kierownik operacyjny laboratorium
SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warsz?:. &, ul. Jana Kazimierza 3
NI 5860005608
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------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s3 na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé probeki.



